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Die kerntechnische Entwicklung hat einen Stand erreicht, der es zum
jetzigen Zeitpunkt gebietet, erneut einen Überblick über das Erreichte
und das noch zu Leistende zu gewinnen. Die Gründe liegen in der folgen-
den, kurz skizzierten Situation.
Die Entwicklung von Kernkraftwerken wird im Ausland seit etwa 25 Jah-
ren vorangetrieben, in Deutschland seit etwa 10 Jahren. Alle diese Ent-
wicklungen basieren auf umfangr.ei chen öffentlichen Förderungsprogram-
men. Das primäre Ziel, Kernkraftwerke als wirtschaftliche Quellen für
die Stromversorgung im Rahmen der Energiewirtschaft in den Markt ein-
zuführen, ist sowohl in den USA seit fünf Jahren als auch in Deutschland
seit einem Jahr erreicht. In den USA wurden bislang etwa 75 Kernkraft-
werke mit einer Leistung von 62 GWe und in Deutschland zwei Kernkraft-
werke mit einer Leistung von 1,2 GWe unter marktwirtschaftlichen Be-
dingungen,d. h. ohne weitere öffentliche Förderung in Auftrag gegeben.
Dazu kommt ein Exportauftrag nach Argentinien an eine deutsche Firma.
Aufgrund dieses Erfolges wird allgemein vom wirtschaftlichen Durchbruch
einer ersten Generation von Kernkraftwerken gesprochen. Diese erste
Generation von Kernkraftwerken demonstriert die Wirtschaftlichkeit der
Kernenergie unter heutigen Energiemarktbedingungen. Es ist aber ebenso
allgemein akzeptiert, dass erst eine zweite Generation von Kernkraftwer -
ken in der Lage sein wird, den wirtschaftlichen Erfolg der ersten Genera-
tion zu vergrössern und vor allen Dingen auf die Dauer zu sichern.
Auf Einzelheiten dieser Situation wird im Verlauf der hier vorgelegten
Untersuchungen zugehen sein.Man kann jedoch generell zum jetzigen Zeit-
punkt zweierlei überschauen, nämlich einerseits die wesentlichen Gründe
für den Erfolg einzelner Typen der ersten Kernkraftwerksgeneration und
zum anderen- anhand einer ganzen Reihe von neuen entwurfsmässigen,
ökonomischen und technologischen Vorarbeiten - das Potential der mög-
lichen Varianten von Kernkraftwerken der z'\miten und eventuell einer
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dritten Generation. Deswegen liegt eine erneute Systemanalyse der Mög-
lichkeiten einer zukünftigen Kernenergiewirtschaft in der BRD heute nahe.
Auch die zukünftige Entwicklung von Kernkraftwerken in der BRD muss
primär durch öffentliche Förderung ermöglicht werden l weil derartige
mit Risiken behaftete Innovationen im Milliarden-DM-Maßstab die Ent-
wicklungskapa"zität unserer Industrie übersteigt und weil eine vergleich-
bare öffentliche Förderung in allen Industrieländern üblich geworden ist.
Auf der Grundlage der jetzt verfügbaren Information sollte man deshalb
auch den sinnvollen Rahmen zukünftiger Förderungsmassnahmen erneut
überdenken. Den jetzigen genau umrissenen Rahmen der öffentlichen
Förderung stellt das 3. Atomprogramm der Bundesrepublik Deutschland
1968 - 1972 des Bundesministeriums für wissensch aftliche Forschung
vom Dezember 1967 dar.
Die hier vorgelegten Untersuchungen können schon wegen der kurzen
zur Verfügung stehenden Zeit nur eine erneute Standortbestimmung seinl
wobei auf dem Hintergrund des 3. Atomprogramms die Kernkraftwerks-
entwicklung im Lichte der 1968 entstandenen neuen Information betrachtet
und - soweit ohne neue Berechnungen möglich - quantitativ beleuchtet
wird. Dem Wunsche des Bundesministeriums für wissenschaftliche For-
schung entsprechend l das uns im November 1968 mit dieser Untersuchung
beauftragt hat l soll damit auch die Basis zu einer erneuten und wenn mög-
lich verbesserten Systemanalyse der zukünftigen Kernenergie-Entwicklung
und -Wirtschaft gelegt werden.
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TI. Zukünftige Stellung der Kernenergie im Rahmen des Energiemarktes
in der BRD
Der Bedarf an Energie steigt in wachsenden Volkswirtschaften im Ver-
hältnis zum Sozialprodukt. wenn auch nicht mit gleicher Zuwachsrate wie
das Sozialprodukt selbst.
Tabelle H. 1
Primärenergieverbrauch und Bruttosozialprodukt in der BRD
Primärenergieverbrauch Bruttosozialprodukt (BSP)
(Mio t SKE) zu jeweiligen zu Preisen von
Preisen , 1954
(Mia DM) (Mia DM)
1955 175 180 177
1965 271 452 326
Der Bedarf an elektrischer Energie ist dagegen im Vergleich zum Ge-
samtenergieverbrauch stärker gestiegen. so dass das Verhältnis vom
Wert des Elektrizitätsverbrauches zum BSP in Marktpreisen in letzter
Zeit in Deutschland praktisch konstant war.
Tabelle II. 2
Wert des Stromverbrauches im Verhältnis zum BSP in der BRD
1953 1959 1965
Wert des Stromverbrauches A
"
n ~ 13.8(Mia DM) '*. ~ Ö • .L
(% BSP) 3.3 3.2 3.1
Bruttosozialprodukt 147 251 452(Mia DM)
Aufgrund des erwarteten allgemeinen Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachsturns kann man den Stromverbrauch und die zu installierende
,
elektrische Engpassleistungmit einiger Sicherheit vorausschätzen.
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Tabelle H. 3
Schätzung des Stromverbrauches und der installierten elektrischen
Leistung in der BRD
1970 1980 1990 2000
Stromverbrauch
tWhJa 230 420 640 980
Install. Engpass-
leistung 55•• 98 .. 105 150•. 180 230•• 300
(GWe)
Der Anteil. den die Kernenergie an der wachsenden Stromerzeugung in
-Z;JJ.1g.lnftiiQ~!,g~hm~lJ. k_CilllJ.. !§1:i.I! !~t~t~:J:'.~~it.Y~}:'§~1:lj.~g.~Qlli~he:t1:>g~§ ~h~tz;t
und durch Modellrechnungen untersucht worden. Da dieser Anteil nicht nur
von der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit der Kernkraftwerke. sondern
auch von Strukturfragen der Elektrizitätsversorgung a.bhängt. sind der-
artige Schätzungen nur im Rahmen relativ weiter Unsicherheitsgrenzen
möglich. Wegen der erwiesenen Wirtschaftlichkeit der Kernkraftwerke
wird jedoch heute von keiner Seite mehr ernsthaft an der Übernahme des
grössten Teils der Stromerzeugung durch Kernenergie gezweifelt. Dieser
Anteil liegt mit grosser Sicherheit bis 2000 zwis chen 70 und 90 %der er-
zeugten elektrischen Energie. Man kann schätzen. dass im Jahre 2000
rund 200 GWe an elektrischer Leistung in Kernkraftwerken installiert sein
werden. Je nachdem. ob der Zubau rein ökonomischen Gesichtspunkten
folgen kann oder ob die Struktur der Energieversorgung in Deutschland
zu gewissen dämpfenden Wirkungen führt. ist ein steiler oder
weniger steiler Anstieg des Zubaus grosser Kernkraftwerke in den 70er
Jahren zu erwarten. In den 80er Jahren und den folgenden Jahrzehnten ist
dann nicht mehr mit einem nennenswerten Anteil am Zubau konventioneller
Kraftwerke - ausser etwa 20 %Spitzenlastkraftwerken - zu rechnen.
Vor Anfang des nächsten Jahrhunderts sind mit hoher Wahrscheinlichkeit
keine Energiequellen zu erwarten. die wirtschaftlich mit der Kernenergie
konkurrieren können. da noch nicht einmal ein vergleichbares physika-
lisches Prinzip der Energieerzeugung erprobt ist.
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Man kann daher aufgrund der heute verfügbaren Information schätzen,
dass der Kernenergieeinsatz zur Stromerzeugung sich bis 2000 in den
folgenden Grenzen vollzieht, wobei die Tendenz zur unteren Grenze im
ersten Jahrzehnt wahrscheinlich ist:
Tabelle H. 4
Schätzung der installierten elektrischen Leistung in der BRD (GWe)
Jahr Gesamt Kernenergie
1970 55 2
1980 98 •. 105 15•• 40
1990 150•• 180 80.. 130
2000 230•. 300 200•. 220
Im Hinblick auf die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten der Kernenergie
in Deutschland ist insbesondere die Frage offen, in welchem Masse
sie nicht nur zur Stromerzeugung, sondern auch zur Erzeugung von
Prozesswärme herangezogen werden und damit weiter in den Substitutions-
bereich für andere Primärenergieträger eindringen kann.
Weiterhin sollten die genauen Einsatzbedingungen und -Möglichkeiten
der Kernenergie aus der Sicht der Energieversorgung noch besser erar-
beitet werden als bisher, d. h. Fragen der Einsatzbedingungen, der Grösse,
der Standortmöglichkeiten von Kernkraftwerken sowie des Verbundnetzes
und der kerntechnischen Infrastruktur müssten noch näher und quantifi-
zierter betrachtet werden.
Die Probleme des zukünftigen Energiemarktes sind deswegen in diesem
Zusammenhang besonders bedeutsam, weil damit der Rahmen der Einsatz-
möglichkeiten für Kernkraftwerke innerhalb der Volkswirtschaft Deutsch-
lands deutlich wird und in diesem Rahmen sich die öffentlich geförderten
Kernkraftwerksentwicklungen vor allen Dingen rentieren müssen. Die
internationale Konkurrenzsituation ausserhalb dieses Rahmens hat noch
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keine deutlichen Konturen angenommen, so dass Exportüberlegungen zu-
nächst nur am Rande zur Motivierung dieser Entwicklung mit herange-
zogen werden können. Es wäre jedoch sehr wünschenswert, auch die Ex-
portbedingungen und -Möglichkeiten für Kernkraftwerke in Zukunft besser
überblicken zu können.
7IH. Bisherige und zukünftige Kernkraftwerksentwicklung
IH. 1. Kernkraftwerksvarianten
Die technischen Möglichkeiten, Kernkraftwerke auszulegen, sind erstaun-








2.1. Natururan und konvertiertes Plutonium aus U 238
2.2. Angereichertes Uran und konvertiertes Plutonium aus U 238
2. 3. Abgereichertes Uran und Plutonium








H20, D20, organische Kühlmittel, Na,Salzschmelzen
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Angesichts der vielen Kombinationsmöglichkeiten lässt sich auch h~ute
keine absolut überlegene Reaktorauslegung angeben, vielmehr hat jede
Auslegungsvariante, die bisher in grösserem Stil verfolgt wurde, ihre
spezifischen Vorteile und ihre spezifischen Schwierigkeiten. Keines der
technisch realisierbaren Reaktorkonzepte kommt ohne spezielle Material-
entwicklungen oder -Erprobungen für die Brennelementhüllen oder andere
Reaktorbauteile aus. Es gibt kein Reaktorkonzept, das nicht auch hin-
sichtlich der Kühlungstechnik sowie der thermodynamischen Auslegung
technologisches Neuland betreten müsste.
Diese hier nur in den Umrissen skizzierte äusserst komplexe Entschei-
- - - - - -- --_.__ ...._--_._--_._----_._--------_._------_...__._---------
dungssituation hinsichtlich zu wählender und zu fördernder Reaktorj{on-
zepte ist das eigentliche Grundproblem der Kernkraftwerksentwicklung
bisher gewesen und auch bei der Fortentwicklung bis heute geblieben.
In der Geschichte der Technik ist diese Grössenordnung an Entscheidungs-
unsicherheit ohne Vorläufer. Das Risiko, auf die Dauer nicht konkurrenz-
fähige Konzepte zu entwickeln, ist nicht zuletzt deswegen hoch.. weil oft
Detailentwicklungen oder -Erfindungen zu einer gänzlichen Verschiebung
der Situation führen. (Beispiele: Magnox, Zirkaloy, Coated Particles)
lli.2. Entwicklungsverlauf
Die bisherige Entwicklung von Kernkraftwerken ist aus den obigen Gründen
uneinheitlich verlaufen uild trägt wegen der öffentlichen Förderung in den
verschiedenen Ländern sehr deutliche Züge teils militärisrcher Vorent-
\vicl<J.ungen teils \xlirtschaftspolitischer Präferenzen. 1\1an muss des\xJegen
die politische und wirtschaftliche Situation der jeweiligen Länder mit
betrachten, wenn man den bisherigen Erfolg oder Mißerfolg einzelner
Entwicklungslinien beurteilen will.
Die bei weitem breiteste Entwicklung hat in den USA stattgefunden. Trotz-
dem hat sich dort bisher nur der Leichtwasserreaktortyp (LWR) wirt-
schaftlich durchsetzen können. Dieser Typ hängt von der militärischen
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Vorinvestition in Urananreicherungsanlagen ab~ die heute allerdings auch
kommerziell betrieben werden könnten. Man muss sich jedoch folgendes
in aller Deutlichkeit bewusst machen: Der Grund für diesen amerikani-
schen Erfolg liegt nur z. T. in der öffentlichen Förderu~ des Grundkon-
zeptes aus zuerst militärischen Erwägungen (Schiffsantriebe). zum anderen
Teil liegt er ebenso entscheidend in der privatwirtschaftlichen Fortent-
wicklung und vor allem in der entschlossenen Markteinführung durch ame-
rikanische Großfirmen~ wobei sich auch die amerikanischen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen frühzeitig in die Entwicklung und Förderung ein-
geschaltet haben.
Die Enfwicklung in Deütschla.nd steht an BreHe der amerikanischen kaum
nach~ wenn auch viele Konzepte wegen der wesentlich kürzeren Entwick-
lungszeit nicht in vergleichbarer Tiefe untersucht und erprobt werden
konnten. Auf eine Voraussetzung der amerikanischen Entwicklung ist je-
doch in Deutschland bewusst verzichtet worden: das sind alle militärischen
Zielsetzungen. Dennoch kann man heute feststellen~ dass die konsequent
zivil-technologische Ausrichtung der deutschen Entwicklung eher den Er-
folg beschleunigt als gehemmt hat~ zudem hat sie ihn bemerkenswert ver-
billigt.
In Zusammenarbeit mit grossen amerikanischen Firmen haben deutsche
Großfirmen die Leichtwasserreaktoren ebenfalls bis zur Marktreife ent-
wickelt~ wobei gezielte~ aber relativ beschränkte Förderungsmaßnahmen
des Bundes einen wesentlichen Beitrag leisteten. Die stärker öffentlich
geförderte Entwicklung von Schwerwasserreaktoren in Deutschland hat
für den Reaktorexport zu einem ersten Erfolg geführt~ nachdem die
Firma Siemens in beträchtlichem Maße in diese Kernkraftwerksvariante
Entwicklungsarbeit investiert hat. Ein Inlandserfolg ist diesem Typ bis-
lang allerdings noch nicht geglückt.
Man kann sich den Entwicklungsstand und die Entwicklungstendenz der
Kernkraftwerksentwicklung in grobe~ Zügen an folgendem Schema ver-
deutlichen ( siehe Tab. III. 1 ).
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Erstein5atz eines kommerziell genutzten Kraftwerkes.
2)KurZbezeichnung der Länder in denen der jeweilige Typ hauptsächlich entwickelt wird.
3)Im Jahre 1975 in den wes-tliehen Ländern vOl"aussichtlich installierte Leistung.
Übers ieht über die technische Auslegung
von Kernkraftwerken
Neutronen Hoderator Kühlmittel Brennstofftyp Spal tstoff
Enerl!ie
,
I GGR thermisch Graphi t (C ) Kohlendioxid Oxid Natururan( C O2 )
AGR thermisch Graphit Kohlendioxid Oxid anger. Uran
HTR thermisch Graphi t Helium Oxid (eoated Thorium
partiel.s) anger. Uran
LWR thermisch Wasser Wasser Oxid anger. Uran
HWR thermisch Schwerwasser SchwerwaSser Oxid Natururan
NaBR schnell - Natrium Oxid, Karbid Plqtonium,
anger. Uran
DBR schnell - Heißdampf Oxid
- " -
HeBI! schnell - Helium Oxid, Karbid - " -
HSBR thermisch Graphi t Li,Be-Fluorid Fluorid Thorium
epitherm. anger. Uran
GGR _ Gasgekühlter graphit moderierter Reaktor
LWR - Leichtwasserreaktor
HTR - Hochtemperaturreaktor
NaBR - Natriumbrüter ~ Reaktor
PWR - Druckwasserreaktor DER Dampfbrüter-Reaktor
BWR - Siedewasserreaktor
HWR - Schwerwasserreaktor





Trotz aller Auslegungsdifferenzen lassen sich anhand Tabelle IH. 1
einige grosse Gruppierungen vornehmen.
1. Die Reaktoren der heute einsatzfähigen ersten Generation sind
thermische Reaktoren mit relativ geringer Natururan-Nutzung.
Die Entwicklung der zweiten und dritten Generation konzentriert sich
auf schnelle Plutonium-Brüter und thermische Thorium-Konverter
und eventuell-Brüter~ welche die natürlichen Kernbrennstoffe -
Uran und Thorium - wesentlich intensiver nutzen.
2. Es lassen sich zwei grosse alternative Linien hinsichtlich der Reak-
torkühlmittel feststellen: einerseits flüssigkeitsgekühlte Reaktoren~
zum andern gasgekühlte Reaktoren; dazwischen gibt es wasserge-
kühlte Mischtypen, bei denen im direkten Kühlkreislauf der
Phasenübergang vom Wasser in Dampf erfolgt.
Die erste Unterscheidung hinsichtlich thermischer und schneller Reaktoren
stellt die physikalische Verwandtschaft dar, die zweite Unterscheidung
hinsichtlich des Kühlmittels die technologische Verwandtschaft.
Beide Arten der Verwandtschaft von Kernkraftwerken spielten bisher
eine rocht immer bewusste, aber dennoch wirksame Rolle bei der Ent-
scheidung über Kernkraftwerksentwicklungen, und zwar die physikalische
im Forschungsbereich und die technologische bei der industriell-markt-
mässigen Entwicklung. Die Ursachen liegen in den Investitionen zur
Schaffung des know how bei Forschungszentren und Industriefirmen;
sie besitzen eine ebenso normative Kraft wie Investitionen in Fertigungs-
kapazitäten.
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Die zweite Generation von Kernkraftwerken befindet sich in fortgeschrit-
tener Entwicklung. so dass mit der Einsatzbereitschaft um 1980 gerechnet
werden kann. Dabei wird in der westlichen Welt von Land zu Land bzw.
auch von Projekt zu Projekt die Entwicklung entweder mehr bei den staat-
lichen Forschungszentren konzentriert (England,. Frapkreich) oder die
Industrie eigenverantwortlich in die Entwicklung einbezogen (USA.
Deutschland - Benelux).
Über die zweite Kernkraftwerksgeneration hinaus läßt sich noch eine
dritte Generation aufführen. die aus fortgeschrittenen Konzepten besteht.
deren technisch-ökonomische Realisierung heute allerdings noch nicht
voll zu überschauen ist. Ihre Einsatzfähigkeit ist allein aus Gründen
der Entwicklungszeit in der BRD erst nach 1980 gegeben. Ob diese
Konzepte eine industrielle Vertretung und eine öffentliche Förderung im
großen Umfange erfahren werden. hängt mit von den im Forschungsbe-
reich laufenden Vorarbeiten ab. aber auch von den Entwicklungen inner-
halb der zweiten Generation.
III.4 Entwicklungs motive
So. wie die Kernkraftwerksentwicklung heute steht. hat sich auch in den
Ländern, in denen die Entwicklung zunächst noch weitgehend militärischen
Zielsetzungen unterlag und auf militärischen Vorinvestitionen aufbaute
(Atom-Städte. Uran-Trennanlagen. Pu-Produktions-Reaktoren), also
in der westlichen Welt in den USA, in Grossbritannien und in Frankreich.
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der Akzent der Zielsetzungen für die Fortentwicklung ganz eindeutig auf
die energiewirtschaftlichen Vorteile von Kernkraftwerken konzentriert.
Diese Vorteile sind:
1. Stromkostensenkung,
2. billigere und günstigere Versorgung mit
Primärenergie,
3. langfristige Lösung des Energieversorgungs-
problems.
Man muss deutlich sehen, dass diese Vorteile je nach wirtschaftspoli-
tischer Situation eines Landes unterschiedliches Gewicht besitzen. Zum
Beispiel sind Länder mit reichen Uranvorkommen, aber ohne Möglich-
keit, riesige Trennkapazitäten wirtschaftlich zu betreiben, in einer an-
deren Situation als Länder ohne wesentliche Uranvorkommen, aber mit
einem genügend grossen Inlandsmarkt, der gegebenenfalls auch rein
kommerziell betriebene Trennanlagen tragen würde. Solange die Wirt-
schaftsräume so wenig integriert sind wie heute, darf man jedenfalls nicht
erwarten, dass der dominierende Einfluss wirtschaftspolitischer Motive
auf die Kernkraftwerksentwicklung geringer wird. Es ist ebenso ver-
fehlt, in der Beurteilung der bisherigen Entwicklung von diesem Einfluss
abzusehen.
III. 5. Vergleich technischer und ökonomischer Kenndaten
Man kann über die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die verschiedenen
Kernkraftwerkstypen bieten, durch Gegenüberstellen der Brennstoff-
charakteristiken und Kostencharakteristiken einen Überblick gewinnen.
Die verschiedenen Auslegungsvarianten, die im Rahmen komm.erzieller
Grenzen offenen Kostenannahmen und die bei noch nicht voll erprobten
Konzepten verbleibenden Ungewissheiten führen dazu, dass sich nur
Bereiche von Kenndaten für Reaktortypen bei einem allgemeinen Vergleich
angeben lassen. Zwar beruhen derartige Daten weitgehend auch auf Zahlen,
die von Industriefirmen angegeben werden; wirklich genau können jedoch
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nur aktuelle Angebotsvergleiche sein, die in diesem ZusammenhaJlg
nicht angestellt werden können und die auch nicht die Möglichkeit einer
generellen Übersicht über zukünftige Entwicklungen bieten würden.
Tab. III. 2 enthält eine Zusammenstellung von Kenndatenbereichen für Kern-
kraftwerke, die für deren ökonomische Beurteilung von Belang sind.
In diesem Abschnitt wird bewusst darauf verzichtet, aus den Kostenkenn-
daten Stromerzeugungskosten zu berechnen. Auch sei mit Nachdruck
darauf hingewiesen, dass die jeweiligen oberen und unteren Grenzen bei
einem Typ teils nicht miteinander kompatibel sind.
Anhancl deI''Fab. Irr. 2 lassen sieh jecloehsehr deuHicheimge weitere all-
gemeine Züge der Kernkraftwerksentwicklung herausstellen:
1. Alle Kernkraftwerke der ersten Generation benötigen relativ grosse
Mengen an Natururan, der LWR und der AGR am meisten; d. h., qie-
se Kernkraftwerke sind versorgungsmässig von erheblichen Uran-
reserven abhängig, wenn sie auf die Dauer eingesetzt werden sollen.
LWR und AGR sind darüberhinaus von billiger Trennarbeit abhängig.
Eine mehr oder weniger beträchtliche Stromkostenverbilligung
(Vorteil 1) gegenüber konventionellen Kraftwerken erlauben alle drei
Typen der ersten Generation.
2. Von den einsatzfähigen Kernkraftwerken der ersten Generation bietet
den kombinierten Vorteil der Stromkostenverbilligung und den der
HWR. Ausserdem ist sein Natururanbedarf innerhalb der ersten
Generation am kleinsten.
3. Innerhalb der zweiten Kernkraftwerksgeneration bieten sowohl der
HTR als auch der NaBR und mit gewissem Abstand der DBR weitere,
wenn auch keine ausserordentlichen Stromkostenverbilligungen gegen-
über den Kernkraftwerken der ersten Generation.
Tabelle III. 2 tlbersichtscharakterisUken für Kernkraftwerke
1. Generation 2. Generat10n 3. Generation
LW]: HII'R AGR HTR NaBR DBR HeBR MSBR(ohne und mit (oxid. u. ~)rb. (ohne u.mit He-Turb.
1- Brennstoffcharakteristik He-Turbine) Brennstoff oxid.u.karb;Brennst
1.1 Inventar: Spaltstoff 2.2 ... 3.5 0,7 .... 1,3 ca. 2,23 1,0 R ••• 1,2 1,'5 .... 2,5 2,0 ..••• 3,5 2,,0 •••• 3,0 ! 0,7 1.1(t/Gwe) (U5) (U5) (Pug) . \
Natururan 400 .••• 700 100 .... 200 375 200 ••••• 240 40 ..... 60 '. 50 ••••• 80 50 ••••• 80
-(t/Gwe) Wab) (Uab) (Uab)
1.2 Lfd. Bedarf: Spaltstoff 0,600 •• 0,.700 0,8 .... 1,0 0.79 0,30 ... 0,55 0 0 0 0(t/Gwa) (U5) (U5) U5
'.
Natururan 130 ...... 170 130 .... 160 J 04 56 ..... 103 1 " ..... 2 1 ...... 2 1 ...... 2 1 ...... 2(t/GWa) (Uab) (Uab) (Uab) (Th)
1.3 Lfd. tlberschuss: Spaltstoff 0,200 .. 0,,270 0,300 .. 0,350 0,12 0 0,1230'.. o~4oo 0,120' .. 0,.220 0,250 .. 0,400 0,047(t/GWa) (Pu9) (Pu9) (Pu9)
"
(Pu9)
1.4 Trennarb.Bedarf: Inventar 400 .... 500 0 170 260 ••••• 312 0 0 0 0(t TA/GWe)
laufend 90 ••••• 150 0 65 73 ••••• 134 '. 0 0 0 0(t TA/GWa)
2. Kostencharakteristik (lGWe)
2.1 Anlagekosten: direkt (MDM) 330 .... 380 400 .... 440 400 ••• 420 360 .... 396 40p •.•• 440 360 .••. 390 330 .... 380 ca. 400
Barwett gesamt (MDM) 460 •••• 540 560 .... 626 580, .. 600 500 •••• 540 56'0 •••• 620 500 .•.• 550 460 .... 540 ca. 540
2.2 Erstcorekosten: (MDM) 90 .... 150 94 ..... 1451) 108 50 ..... 762) 60' ..... 1003) 110 .... 1353) 80 ..... 1203) 40 •..•. 50
2.3 Betriebskosten: (MDM/a) 7 .... 8 10•••164) 7..... 8 7 ..... 8 7 ..... 8 7 .... 8 7 ..... 8 7 ..... 8
2.4 Brennstoffkosten: (~ 14 ..... 1630 ••••• 38 30 ••• 50 55 5 ...... 13 15 ..... 22 o ...... 13 o ...... 5 !
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4. Der HTR hängt versorgungsmäßig von billiger Trennarbeit ab, der
Zubau von Brütern ist an die Plutoniumproduktion bereits installierter
Reaktoren (z. E. LWR und Brüter) gekoppelt. Beim NaBR können die
Inventare an Spaltstoff nach den heutigen Kenntnissen so stark redu-
ziert werden, daß ein Start dieser Reaktoren auch mit U 235 statt mit
Pu 239 wirtschaftlich in Betracht kommt. Allerdings kann dies bei
nennenswertem Zubau zu einer Spitze im Trennarbeitsbedarf Anfang
der 80er Jahre führen. Bei den anderen Brütertypen, insbesondere
beim DBR, verbietet sich dieser Weg, da durch den geringeren Reak-
tivitätswert VQn U 235 (0. S gegenüber Pu 239) das ohnehin große Spalt-
stoffinventar (ca. 3 t ) weiter vergrößert wird. Die Investitionen für
das Erstcore erhöhen sich u. U. um einen Faktor 1. 5 bis 2 im Vergleich
zum Pu-Start. Das bedeutet z. B. beim DBR von 1 000 MWe Leistung
Mehrinvestitionen von ca. 100 MDM.
5. Sofern der NaBR in der ersten Zubauphase auf der Basis Pu-erzeugender
Reaktoren der ersten Generation aufbauen oder bei U -235-Start mit
verhältnismäßig geringen Mengen an Trennarbeit versorgt werden kann,
vereinigt dieser Reaktortyp als Kraftwerk der zweiten Generation
die Vorteile: Stromkostenverbilligung, weitgehende Versorgungsunab-
hängigkeit, langfristige Lösung des Energieproblems. (Vorteile 1 bis 3 )
Der HTR ist ständig von Trennkapazität abhängig, wenn auch in
wesentlich geringerem Maße als der L WR, vereinigt aber die Vor-
teile der Stromkostenverbilligung und die starke Reduzierung des Uran-
verbrauches. Dazu bietet der HTR möglicherweise spezifische Vor-
teile des Einsatzes für Prozesswärmeerzeugung, die den Anwendungs-
bereich der Kernenergie beträchtlich erweitern.
6. Die Kernkraftwerke der dritten Generation bieten gegenüber Kraft-
werken der zweiten Generation vermutlich keine weiteren wesent-
lichen Vorteile. Ihre Fortentwicklung ist jedoch als Risikoabdeckung
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bei der Entwicklung der zweiten Generation bedeutsam.
ur. 6. Bedingungen für den Einsatzerfolg
Die bisherige Entwicklung zeigt. daß der Einsatzerfolg von Kernkraft-
werken an eine Reihe von Bedingungen geknüpft ist. die nicht in unmittel-
barem Zusammenhang mit den jeweiligen technischen Eigenschaften
stehen:
1. Öffentliche Förderung.
2. breites Forschungs- und Entwicklungsprogramm.
3~ hinreicllefiQ grosses Ökofi.o:tiiisclies P6feiitii:il
in Abhängigkeit wirtschaftspolitischer Präferenzen.
4. industrielle Fortentwicklung und Vertretung.
5. Entwicklung und Ausbau einer kerntechnischen
Infrastruktur.
6. industrielle Einsatzfähigkeit im Rahmen der
Elektrizitätswirtschaft.
Die Massnahmen. die zur Erfüllung dieser Bedingungen getroffen worden
sind bzw. getroffen werden müssen. gliedern sich in öffentliche und in
industrielle (privatwirtschaftliche) Massnahmen. Diese Massnahmen müs-
sen bei erfolgreichen Entwicklungen sehr sorgfältig und den ständig ver-
änderten Bedingungen angepasst aufeinander abgestimmt werden. Gerade
die Betonung der 4. Bedingung. also die industrielle Fortentwicklung und
Marktvertretung. ist in marktwirtschaftlich orientierten Ländern die
zentrale Bedingung für einen Entwicklungserfolg. Dagegen ist in mehr
zentralgelenkten Wirtschaften. wie z. B. auf dem Energiesektor in Gross-
britannien. der Einsatz von Kernkraftwerken auch ohne Bedingung 4 zu
erreichen; die Konsequenz solchen Vorgehens ist aber ohne Zweifel die
Minderung des gesamtwirtschaftlichen Erfolges und der Konkurrenzfähig-
keit gegenüber anderen Volkswirtschaften.
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Die Betonung der industriellen Fortentwicklung, der privatwirtschaft-
lichen Marktvertretung und des privatwirtschaftlichen Einsatzes von
Kernkraftwerken führt aber auch hinsichtlich der Massnahmen der öffent-
lichen Förderung zu erheblichen Konsequenzen. Ein erfolgreiches För-
derungsprogramm muss sich ebenso stark vom ökonomischen Potential
eines Kernkraftwerkstyps in Abhängigkeit von wirtschaftspolitischen
Präferenzen (Bedingung 2) wie von den industriellen Kapazitäten zur Fort,-
entwicklung und Marktvertretung und der industriellen Einsatzfähigkeit
(Bedingungen 4 und 6) bestimmen lassen. Es lässt sich feststellen, dass
gerade die Kernkraftwerksentwicklung in Deutschland sich dadurch aus-
zeichnet~ das s friil1z;~Hig alle g~IlCl.JJ.Ilt~IJ. J?~g~Il@Ilg~Il tIl Cl.llE>g~W()g~!l~:r'
Weise berücksichtigt wurden.
!II. 7. Struktur der öffentlichen Entwicklungsförderung
Entsprechend den Bedingungen für den Einsatzerfolg von Kernkraftwerken
lässt sich die Struktur der öffentlichen Förderungsmaßnahmen wie folgt
genauer beschreiben: Es gibt vier Stufen der öffentlichen Förderungs-
maßnahmen, die sich bei den Entwicklungsprojekten für Kernkraftwerke
in entsprechenden Projektphasen widerspiegeln.
1. Stufe
Physikalisch-technisch-ökonomische Grundlagenerarbeitung in öffentlich
geförderten oder betriebenen Forschungseinrichtungen.
2. Stufe
Projektierung und Bau von Versuchsreaktoren in Form öffentlicher Auf-
träge und maßgeblicher Beteiligung der Hersteller- und Betreiberindustrie.
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3. Stufe
Projektierung und Bau von Prototypkernkraftwerken von technisch reprä-
sentativer Größe in Form öffentlicher Aufträge bei maßgebender Betei-
ligung der Hersteller- und Betreiberindustrie und Deckung des Betreiber-
risikos durch die öffentliche Hand.
4. Stufe
Industrielle Errichtung von Demonstrationskernkraftwerken, wo notwendig,
nur noch mit öffentlichen Maßnahmen zur Risikoverminderung.
Neben den eigentlichen Förderungsmaßnahmen für die Kernkraftwerks-
entwicklung müssen eine grössere Anzahl von Maßnahmen zur Förderung
eines Infrastrukturaufbaues getroffen werden, also Maßnahmen der Kern-
brennstoffversorgung, die Versorgung mit Trennarbeit, zum Ausbau der
Reaktorsicherheitsprozeduren und -Gremien.für die Bereitstellung von
Brennelementfertigungs- und Wiederaufarbeitungskapazitäten, Beseiti-
gung. von aktiven Abfällen. Alle diese Maßnahmen zur Erfüllung der Be-
dingung 5 müssen an die geförderten Reaktorkonzepte und
wiederum an die industriellen Gegebel1heiten und Möglichkeiten angepaßt
sein. Auch auf dem Gebiet der Infrasturkturmaßnahmen sind in der deut-
schen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf den LWR-, HTR- und
Schnellbrüter-Einsatz alle wesentlichen Maßnahmen getroffen worden
bzw. werden nach Bedarf eingeleitet, wie das 3. Atomprogramm zeigt.
Besondere Schwerpunkte für die Zukunft ergeben sich noch bei dem Pro-
blem der Versorgung mit Trennarbeit, beim Brennstoffzyklus des HTR
und des NaBR.
IH.8. Förderungsmaßnahmen in der BRD
Betrachtet man die Stufen der öffentlichen Förderungsmaßnahmen für die
verschiedenen Reaktorkonzepte in DeutschI and, so ergibt sich folgende
Übersicht.
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L WR - ab 1963 Förderungsmaßnalll11~n4. Stufe
( Auf d~r US-Entwicklung aufbauend. )
HWR - 1956 - 1966 FörderungsmaßnahlUen 1. und 2. Stufe
ab 1959 Förderungsmaßnahmen 3. Stufe
GGR/AGR - Keine Förf;ierungsmaßna.hrnen
HTR - seit 1958 Förderungsmaßnahmen 1. und 2. Stufe
vorgel?ehen: 1969 bis 1974 Prototyperrichtung ( 3. Stufe)
NaBR) _ seit 1960 Förderungsroaßnahmen 1. und 2~ Stufe
DBR)




Erreichter En twicklungsstand und Bedeutung für den
Einsatz in der BRD
REAKTOREN DER 1. GENERATION
Der Schwerwasserreaktor (HWR) hat sich trotz seiner Entwicklung in
verschiedenen Ländern bislang nur in Kanada durchgesetzt. In der BRD
ist erhebliche Entwicklungsarbeit geleistet worden. Das erste größere
HWR-Kraftwerk, das 1966 in Betrieb genommen wurde, war der MZFR
in Karlsruhe. Der HWR wird möglicherweise in den kommenden Jahren
noch in weiteren Ländern, insbesondere Entwi9}{~11I:lg§lEi.I1cl~rI1, cl.Il I3~­
deutung gewinnen. Für die BRD ergeben sich daraus erhebliche Export-
interessen.
Der fortgeschrittene gasgekühlte Graphitreaktor (AGR) ist in England,
ausgehend von den CALDER-HALL-Reaktoren und den MAGNOX-Reak-
toren (GGR), entwickelt worden und ist heute dort mit herkömmlichen
Kraftwerken wettbewerbsfähig. Die in England installierte bzw. be-
stellt Gesamtkapazität gasgekühlter Reaktoren hat inzwischen ca.
10 000 MWe erreicht. In Frankreich und Italien sind weitere
4 000 MWe in Betrieb bzw. im Aufbau.
Die Leichtwasserreaktoren (LWR), im zivilen Bereich die jüngste
Linie, haben in den USA ihren Ausgang genommen, wo sie in den
letzten Jahren eine eindrucksvolle Entwicklung erlebt haben, dort sind
allein in den vergangenen sechs Jahren über 75 Anlagen mit eine r Ge-
samtkapazität von ungefähr 62 GWe in Auftrag gegeben worden. Diese
stürmische Entwicklung wird voraussichtlich auch stark die Situation
in Mitteleuropa und insbesondere auch in der BRD beeinflussen, wo
ebenfalls seit Ende der 50er Jahre, in Zusammenarbeit zwischen der
deutschen und amerikanischen Industrie und mit öffentlicher Förderung,
der LWR marktreif entwickelt wurde. Dabei sind von der Industrie ein
Versuchskraftwerk (YAk) und drei Demonstrationskraftwerke
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(Gundrernrningen, Lingen, Obrigheirn) errichtet worden, die heute
unter industriellen Bedingungen mit öffentlicher Risikoabdeckung be-
trieben werden. Die kommerzielle Bestellung von zwei großen L WR-
Kernkraftwerken (Stade, Würgassen erfolgte in der BRD 1967.
Den Kernkraftwerken der 1. Generation kommt eine erhebliche wirtschaft-
liche Bedeutung zu, wie folgende Überlegung zeigt: Aus vorliegenden Mit-
teilungen der Reaktorballfirmen haben z.B. LWR von 600,MW-Blockgröße
bei einem Lastfaktor von 0.7 Stromerzeugungskosten von 2,2 bis 2,5 DPfg/kWh.
Bei 1 000 MWe-Anlagen, wie sie später zugeb,aut werden, betragen die
Kosten 1,7 bis 1,9 DPfg/kWh.
Das bedeutet eine Reduzierung der Stromerzeugungskosten gegenüber
herkömmlichen Kraftwerken um mehr als 1,0 Dpfg/kWh. Wenn wir
annelJ.men, daß bis 1980 Anl,agen mit einer Gesamtkapazität von mehr
als 20 000 MWe in dq.s Verbundnetz der ?RD zugebaut werden, was
sowohl vom elektrischen Energiebedarf her als auch von den tech-
nischen und terminlichen Gegebenheiten der Gesamtreaktor-Ent-
wicklung gesehen möglich und wahr,scheinlichist, ergeben sich allein
durch diese Anlagen im Laufe ihrer Einsatzzeit (> 25 Jahre) Ein-
sparungen von mindestens etwa 30 Mia DM. Da diesen Einsparungen
nur noch sehr geringe Entwicklungskosten gegenüberstehen, ist die
Einbeziehung solcher Kraftwerke in da.s künftige Verbundnetz der BRD
unbestritten wirtschaftlich. Im Hinblick auf die Gesamlwirtschaft sollte
ihr Zubau so frühzeitig und so rasch erfolgen, wie es der Ausbau des
Verbundnetzes zuläßt. Ihr großtechnischer Einsatz führt außerdem zu
einer erheblichen Verbesserung der allgemeinen technologischen
Voraussetzungen innerhalb der Reaktortechnik und leistet damit in-
direkt wichtige Dienste für die Entwicklung von Anlagen der späteren
Generationen.
Von den drei Typen von Kernkraftwerken der 1. Generation wird in
der BRD mit einiger Wahrscheinlichkeit die Präferenz beim LWR
liegen, da er den in Abschnitt III. 6. genannten Bedingungen für den
Einsatzerfolg am meisten entspricht.
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REAKTOREN DER 2. UND 3. GENERATION
Der Hochtemperaturreaktor (HTR) ist in England parallel zu der dort
vor 20 Jahren etablierten gasgekühlten Reaktorlinie entwickelt worden.
In der BRD und in den USA sind vor etwa 10 Jahren weitere
unabhängige Entwicklungen aufgenommen worden. Die Entwicklungs-
ziele haben sich jedoch in den letzten Jahren in allen diesen Ländern
stark angenähert. Insgesamt sind bis heute drei Versuchskraftwerke
mit thermischen Leistungen zwischen 20 und 100 MW nach vor-
wiegend gleichen Auslegungsprinzipien errichtet worden. Die bis-
herigi!!l' z. T .IlJ.~J!rjäJ:1rig~Il Betr!~l:>El~rfi:l.hrl.l'Ilg~I1, ~iI1CI. El~J!X' ~t1ftl~g~n­
stellend und haben in den USA Mitte 1968 zum nächsten Schritt in
der Kommerzialisierung der HTR-Linie, dem Bau der ersten
330 MWe-Anlage ( Fort St. Vrai:n ) geführt.
In der B RD rechnet man im Laufe des Jahres 1969 mit delll Baube-
schluß des 300 MWe- HTR-Prototyps. Mit der Inbetriebnahme der
ersten kommerziellen Kraftwerke mit einer Leistung von 600 bis
1 000 MWe kann in den USA Mitte der 70er Jahre gerechnet werden.
Weitere Entwicklungen innerhalb der HTR-Linie sind im Gange.
Nach den von der Industrie vorliegenden Unterlagen sollten Anlagen,
die auf die erste Entwicklungsphase folgen ( d. h. HTR mit Dampf-
kreislauf), Stromerzeugungskosten erzielen, die um 0,2 DPfg!kWh
unter den Kosten gleich großer LWR-Anlagen liegen. Mit einer
weiteren Kostenreduzierung um 0, 2 bis 0, 3 DPfg!kWh ist bei An-
lagen zu rechnen, die etwa 1980 verfügbar sind und die eine Helium-
turbine im direkten Kreislauf verwenden. Daraus ergibt sich lang-
fristig eine Kostendifferenz zu LWR-Anlagen von ca. 0,4 DPfg!kWh.
Diese Differenz ist im Verhältnis zur entsprechenden Kostendifferenz
zwischen Leichtwass erreaktoren uni konventionellen Kraftwerken
kleiner, sie ist aber möglicherweis e von noch gröf~erer wirtschaft-
licher Bedeutung:
- 24 -
Unabhängige Untersuchungen haben in den letzten Jahren gezeigt.
daß der HTR im Gegensatz zum LWR in absehbarer Zeit nicht durch
weiter fortgeschrittene Konzepte. z. B. schnelle Brüter völlig abge-
löst werden <wird, daß er vielmehr neben solchen Anlagen weiter be-
stehen kann. Der Grund liegt einerseits darin. daß die vom HTR er-
zielten Stromerzeugungskosten in einem Bereich liegen. der auch
für schnelle Brüter als Projektziel angestrebt wird, andererseits
darin. daß der Zubau des HTR unter normalen Verhältnissen keinen
Engpässen in der Spaltstoffversorgung unterliegt. so daß sein wirt-
schaftliches Potential rasch voll zum Tragen kommt. im Gegensatz
zu denjenigen schnellen Brütern. die nur in dem Maße zugebaut_
werden, in dem der künstliche Spaltstoff Plutonium anfällt und ver-
fügbar wird.
Das Einsatzpotential des HTR ist nach den Ergebnissen von Modell-
rechnungen auch unter Einbeziehung Schneller Brüter so groß, daß sich
die Ersparnisse. di e sich aus der Kostendifferenz zwischen HTR und
den im betrachteten Zeitraum zur Konkurrenz stehenden Anlagen er-
geben. allein bis zum Jahre 2 000 auf insgesamt 20 Mia DM auf-
summieren können. Das sind auf das Jahr 1970 diskontiert etwa 6 Mia DM.
DiesemBetrag stehen Entwicklungskosten aus öffentlicher Hand von ins-
gesamt ca. 1 Mia DM für die gesamte HTR-Linie gegenüber.
Frühere Feststellungen, wonach der HTR eine Zwischengeneration
zwischen L WR und Schnellen Brütern darstellt. entsprechen damit nicht
dem Potential des HTR und werden heute nicht mehr aufrecht erhalten.
In der Beurteilung der HTR-Linie für ihren Einsatz in der BRD
spielen außer den rein ökonomischen Gesichtspunkten eine Reihe von
technischen Argumenten eine RoUe:
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Der HTR hat aufgrund seiner besseren Spaltstoffausnutzung
einen deutlich niedrigeren Brennstoffbedarf, insbesondere einen ge-
ringeren Bedarf an angereichertem Uran als der L WR. Bei Ablösung
der L WR durch den HTR kann infolgedessen auch bei Berücksichtigung
der Schnellbrüterentwicklung ab Ende der 70er Jahre über mehr als
15 Jahre hinweg der für die BRD benötigte Bedarf an angereichertem
Material deutlich reduziert werden, was gerade in diesem Zeitraum
zur Entlastung des Trennarbeitsmarktes besonders wichtig werden
kann, in dem voraussichtlich die amerikanischen Anreicherungsan-
lagen ihre volle Auslastung erreichen werden und in dem eine euro-
päische Anlage möglicherweise noch nicht besteht.
- Es besteht die Aussicht, daß sich in absehbarer Zeit in einem Tempera-
turbereich von 800 bis 1 000oe der Kerntechnik innerhalb der nicht
elektrischen Energiewirtschaft neue Anwendurgsmöglichkeiten er-
öffnen, wie beispielsweise die Produktion von Redul-dionsgasen für
die Eisenhüttenindustrie, Methanspaltung oder Kohlevergasung. Der
Bedarf an Nuklearwärme kann langfristig gesehen in diesem Bereich,
der praktisch ausschließlich dem HTR vorbehalten ist, etwa die
gleiche Größenordnung erreichen wie in der elektrischen Energie-
wirtschaft. Das wird einerseits eine starke Erweiterung des Einsatz-
bereiches für den HTR bedeuten, umgekehrt aber auch zu neuen Im-
pulsen in der Verfahrenstechnik vor allem innerhalb des chemischen
Bereiches führen.
Infolge seines hohen Wirkungsgrades und des hoch liegenden Tempera-
turniveaus seiner Abwärme, erfordert der HTR wesentlich ge-
ringere Kühlwassermengen als konkurrierende Reaktorsysteme. Diese
Tatsache kann beim künftigen Ausbau des Verbundnetzes in Einzel-
fällen von erheblicher Bedeutung sein.
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Die Gesamtinvestitionskosten ( Anlage einschl. Erstcore) sind beim
HTR insbesondere bei Anlagen mit direktem Turbinenkreislauf im
Vergleich zu anderen Reaktorkonzepten niedrig. Das bedeutet, daß
der HTR auch im Mittellastbereich elektrische Energie zu tragbaren
Kosten liefern kann.
Schließlich ist zu erwähnen, daß der HTR im Bedarfsfalle unter Bei-
behaltung aller wesentlichen Komponenten mit Ausnahme des Reaktor-
cores zu einem gasgekühlten schnellen Brüter mit hohem Brutpotential
weiterentwickelt werden kann.
Die Voraussetzungen für die technische Realisierung der einzelnen
Konzepte innerhalb der HTR-Linie sind in der BRD günstig, die
noch ausstehenden Arbeiten sind überschaubar. Bei der Reaktor-
industrie bestehen starke Interessen für diese Linie.
Die Schnellen Brüter (BR) werden in der UdSSR, in den USA, in Eng-
land, Frankreich, Deutschland, den Benelux-Ländern und Japan ent-
wickelt. Zum Teil werden diese Arbeiten seit Ende der
50er Jahre gefördert. Seit 1960 bestehen in fast allen genannten
Ländern breit angelegte Entwicklungsprojekte,. Anfangs standen die
Entwicklungs arbeiten vorwiegend unter dem Aspekt möglichst rasch
zu einer effektiven Schonung der Uranreserven. zu kommen, die da-
mals als entscheidend angesehen wurden. Obgleich in der Zwischen-
zeit durch anhaltende Uranprospektion der Druck, der sich aus der
Möglichkeit einer Uranverknappung ergab, nicht mehr für so gra-
vierend gilt, ist die Bedeutung der Brüterentwicklung zur Sicherung
der langfristigen Brennstoffversorgung weiterhin unbestritten. Da-
durch hat sich die Zielsetzung dieser Entwicklung verschoben. Es
wird heute zwischen kurz- und langfristigen Zielen unterschieden.
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Das kurzfristige Ziel besteht darin, Konzepte mit ausreichendem
Brutpotential zu realisieren, die in der Lage sind unt er wirtschaft-
lichen Bedingungen neben erprobte Kernkraftwerke mit hohem Uran-
verbrauch zu treten und zunächst den raschen Anstieg im Bedarf an
Uran, insbesondere an angereichertem Material zu stoppen und da-
mit den Preis auf dem Uranmarkt und für die Anreicherungsarbeit
zu stabilisieren. Langfristig soll eine völlige Unabhängigkeit von
Trennanlagen und eine drastische Reduzierung des Uranbedarfs er-
reicht werden. Beiden Aufgaben kommt entscheidende wirtschaft-
liche Bedeutung zu, ihnen muß daher mit einer sinnvollen Planung
hihreicnefia Rec-hnÜfi~efi weraen ~ -IhsOes andere aienatrili:m:ge::
kühlte Variante schneller Brutreaktoren basiert auf einer erheblichen
technologischen Vorentwicklung. In der UdSSR, den USA und England
sind seit Jahren Versuchsreaktoren in Betrieb( BR-5, EBR-II, DFR).
In Frankreich wird ebenfalls seit 1967 ein Versuchsreaktor (Rapsodie)
betrieben, dessen Betriebsverhalten bislang bemerkenswert günstig
ist. In Deutschland wird der KNK in Karlsruhe nach einer kurzen
Erprobungszeit mit einem Zirkonhydrid-moderierten Core 1969-1971,
mit einem schnellen Core ab 1971 als Schneller Versuchsreaktor zur
Verfügung stehen.
In der UdSSR ist ein 350 MW natriumgekühltes' Schnellbrüterkernkraft-
werk (BN 250) kurz vor der Vollendung, in England ist der 250 MW
natriumgekühlte Prototypreaktor ( PFR ) seit 1966 im Bau.. die Proto-
typplanung in Deutschland - zusamn1.en Init den BENELUX-Ländern -
sowie in Frankreich und in den USA ist weit forlgeschritten; mit dem
Baubeginn dieser Anlagen kann für 1970 gerechnet werden.
Die breite industrielle Fortentwicklung und marktmäßige Vertretung
des Natriumbrüters in "Deutschland und den BENELUX-Ländern ist
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aufgrund der Zusammenarbeit großer Firmen dieser Länder gesichert.
Von entscheidender Bedeutung für den Natriumbrüter ist sein erheb-
liches Entwicklungspotential zu Hochleistungsbrennelementen und da-
mit zu niedrigem Spaltstoffinventar. Mit diesem fortgeschrittenen
System hat der Natriumbr"{iter das Potential, elektrische Energie zu
Kosten zu erzeugen, die um etwa 0,4 DPfg/kWh niedriger liegen
als beim Leichtwasserreaktor.
Da nicht von vornherein ersichtlich war, öb~ der Natriumbrüter zum
wirtschaftlich günstigsten Schnellbrüter entwickelt werden kann,
wurden in Deutschland. neben NatI"ium- aUGh Heißdampf-und Helium-
kühlung untersu,cht. Der DBR wurde zunächst wegen seiner technolo-
gischen Verwandtschaft zum BWR-entwurfsmäßig parallel zum NaBR-
im Rahmen der ersten Stu,fe öffentlicher Förderung entwickelt.
Während beim NaBR durch den Bau des KNK auch die zweite
Förderungsstufe vorangetrieben werden kann, war beim DBR ein
analoger Umbau des HDR in Kahl in einen schnell-thermischen dampf-
gekühlten Versuchsreaktor aus technischen Gründen nicht möglich, so
daß diese Förderungsstufe nachgeholt werden müßte. Die Vorarbeiten
in Deutschland und ~hnliche Untersuchungen in den USA, in England
und Schweden haben jedoch kein gesamtwirtschaftlichesPotential
dieses Schnellbrüters erkennen lassen, das die nächste Förderungs-
stufe rechtfertigen würde, wenn daneben die Förderung des NaBR und
gegebenenfalls des HTR erfolgt. Wegen dieser Situation .habeSl die USA,
England und Sch\veden die En t\vicklung des DBF~ fallengelassen.
Der HeBR hat ebenfalls seit Anfang der 60er Jahre in Deutschland, Eng-
land und den USA Interesse gefunden. Die Arbeiten haben aber bislang
die erste Förderungsstufe nicht überschritten, z. T. auch nicht erreicht,
dennoch kann im Gegensatz zum DBR seit 1966 von wachsendem Inter-
esse an diesem Typ gesprochen we rden.
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Nach heutigem Wissen hat der Heliumbrüter ein beträchtliches Potential
an Stromkostenverbilligung bei guten Bruteigenschaften. Voraussetzung
für die Realisierung sind erhebliche Entwicklungsarb~itenfür die Brenn-
elemente und der Übergang zum Heliumturbinenkreislauf. Die physika-
lische Verwandtschaft mit dem NaBR und die technologische Verwandt-
schaft mit dem Hochtemperaturreaktor bilden dazu eine wesentliche Er-
leichterung. Obgleich ein paralleler Einsatz fortgeschrittener Natrium-
brüter und Heliumbrüter keine weiteren wesentlichen Vorteile bringt,
sollte der HeBR zumindest innerhalb der ersten Entwicklungsstufe so-
lange gefördert werden, bis die angestrebte Entwicklung eines fortge-
schrittenen Natriumbrüters eine eIlc1gültige Entscheidllng zwischen beiden
Konzepten zuläßt.
Die ökonomische Charakteristik der Schnellen Brüter ist hinsichtlich
der Gesamtinvestition ungünstiger als beim HTR, hinsichtlich der
Arbeitskosten günstiger, so daß solche Kraftwerke sich besonders -
auch wegen des dann größeren Brutüberschusses an PlutoniuIX). - für
die Grundlast eines Verbundnetzes eignen.
Beim Salzschmelzenbrüter sind wichtige technologische Probleme in
den letzten Jahren weitgehend gelöst worden. Dazu hat die Erprobung
der Salzschmelzentechnologie in dem vom Oak Ridge National Laboratory
(USA) seit Jahren mit ermutigendem Erfolg betriebenen MSRE wesent-
,-
lieh beigetragen. Der IVISBR nimmt innerhalb der Brüterent\Xlicklung dennoch
eine Sonderstellung ein: Dieser fast ausschließlich im Oak Ridge National
Laboratory entwickelte Reaktortyp dürft-e außergewöhnlich niedrige
Brennstoffkosten erzielen. Er kann ferner ohne nennenwerte Kosten-
pönale auch als Konverter betrieben werden und damit unabhängig von der
Versorgung mit erbrütetem Material zugebaut werden, um später mühe-
los auf einen Brüter umgestellt und weiterbetrieben zu werden. Durch
s ein niedriges Brennstoffinventar und die damit verbundenen geringen
Investitionskosten kann dieser Reaktortyp außerdem in einem
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weiten Lastbereich wirtschaftlich betrieben werden. Damit vereinigt
der MSBR auf sich wichtige Eigenschaften sowohl des Hochternperatur-
reaktors als auch der schnellen Brüter. Eine kürzlich veröffentlichte
Studie ergab ein entsprechend hohes Einsatzpotential für den MSBR.
Da allerdings in der BRD derzeit kc;l.Um Aktivitäten in der MSBR-Ent-
wicklung, weder bei den Industriefirmennoch bei den Forschungszentren
bestehen, wird in absehbarer Zeit dieses Konzept bei uns nicht reali-
siert werden können. Dennoch empfiehlt es sich, auch diesen Reaktor






Die wachsende Bedeutung der Energiepolitik
Entscheidungen im Ausbau des Verbundnetzes der BRD wurden in der
Vergangenheit praktisch allein von den EVU nach den jeweils bestehenden
regionalen marktwirtschaftlichen Gegebenheiten getroffen. Langfristige
energiepolitische Betrachtungen, die gesamt wirtschaftliche Optima zum
Gegenstand haben, sind dabei kaum angestellt worden. In der Zukunft
wird mit einer weitgehend geänderten Situation zu rechnen sein:
Es gilt heute als sicher, daß in der künftigen Energiewirtschaft die
Kernenergie eine zunehmende Rolle spielt. Die Entwicklung der für
die Stromerzeugung notwendigen Reaktoren bis zur technischen Reife ist-
wie in den vorhergehenden Abschnitten erläutert- durch den wirtschaft-
lichen Trend zu immer größeren Anlageeinheiten außerordentlich zeit-
raubend und kostspielig und erfordert für jeden Reaktortyp den Aufbau
einer speziellen Infrastruktur. Sie kann daher nur für wenige .Anlagen-
typen und nur mit Unterstützung der öffentlichen Hand durchgeführt wer-
den. Aufgrund ihrer speziellen Betriebscharakteristik sowie ihres unter-
schiedlichen Einsatzzeitpunktes werden diese Anlagen außerdem vermut-
lich nur bestimmte Einsatzbe'reiche schwerpunktmäßig übernehmen können.
Künftige Entscheidungen werden somit in starkem Maße durch die heute
eingeschlagenen Entwicklungen im voraus geprägt sein, die darum not-
wendigerweise nicht nur die heutigen Bedürfnisse, sondern auch die
Bedürfnisse der lange vor uns liegenden Zeit berücksichtigen müssen.
Dementsprechend sind innerhalb der Reaktortechnik schon heute und in
weit stärkerem Maße als im übrigen industriellen Bereich Analysen über
die langfristigen Einsatzmöglichkeiten der in der Entwicklung stehenden
Konzepte üblich geworden.
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Das bedeutet, daß die elektrische Energieversorgung künftig mit
wachsendem Einfluß der Kerntechnik über einen größer werdenden Zeit-
raum im voraus planerisch bearbeitet wird, das bedeutet aber auch, daß
sie durch die Tatsache, daß die Entwicklungsarbeiten zum überwiegenden
Teil aus öffentlicher Hand finanziert werden, in ständig steigendem Maße
durch politische Entscheidungen mitbestimmt wird.
1"\1.2 BedinguIlgenfiirgeIl. Aufbau eines optimalen l(ra.ftweI'~­
systems
Ein künftiges optimales Kraftwerksystem läßt sich durch folgende Merk-
male kennl1leichn,en:
1. Es ist in der Lage, während eines überschaubaren Zeitabschnittes
elektrische Energie zu möglichst niedrigen Kosten zu liefern, und
zwar auf der Basis eines internationalen Vergleiches.
2. Die Brennstoffversorgung ist durch eine entsprechende Infrastruktur
für einen langen Zeitraum unter wirtschaftlichen Bedingurgen ge-
sichert.
3. Die Aufwendungen für die technische Entwicklung der Einzelanlagen
sowie für ihre Einführung in das System stehen in einem günstigen
Verhältnis zu den Einsparungen, die heute durch den Einsatz dieser
Anlagen entstehen, d. h. die heute getätigten Investitionen rentieren
sich im Gesamtrahmen der Volkswirtschaft in angemessener Höhe.
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Die bisherige Reaktorentwicklung zeigt, daß diese Bedingungen in einern
expandierenden Verbundnetz langfristig nicht mit einern einzigen Kraft-
werkstyp, vielmehr nur durch eine Kombination mehrerer Anlagentypen
zu realisieren ist, die infolge des technischen Fortschrittes auch in
Form von Typenlinien auftreten können, wobei ältere durch fortge-
schrittenere Typen ersetzt werden.
Die relativ große Zahl der heute bekannten Reaktorkonzepte bietet im
Prinzip ein breites Band von Kombinationsmöglichkeiten, durch die das
~ewünschte Optimum hinreichend C3.pproximiert werden könnte. In der
technisch-wirtschaftlichen Realität ist der Entscheidungsspielraum je-
doch stark eingeschränkt. Einerseits lohnt sich, wie bereits erwähnt,
nur bei wenigen Anlagen eine ausreichende Förderung der Entwicklung,
zum anderen finden auf dem Energiemarkt der BRD nur wenige unter-
schiedliche Anlagentypen genügend Marktvolumen, um ihre volle Wirt-
schaftlichkeit zu erreichen, denn ein einmal in ein Verbundnetz einge-
führter Anlagentyp und seine technologisch Verwandten, fortgeschrittenen
Nachfolger sollten möglichst lange, d. h. mehrere Jahrzehnte markt-
fähig bleiben, damit die notwendigen Fertigungsinvestitionen für die volle
Abschreibungszeit hinreichend genutzt werden. Im anderen Falle ist mit
erheblichen Abschreibungen zu rechnen, die letztlich die Gesamtrenta-
bilität belasten.
Ebenso ergibt sich eine starke Einschränkung in der Auswahl von
Kombinationsmöglichkeiten aus den Fakten, die, durch die bisherige
Reaktorentwicklung ehtstanden sind. So kommen als Basis eines
künftigen Kernkraftwerksystems an erster Stelle Konzepte in Betracht,
deren technische Realisierung heute überschaubar ist, deren Technolo-
gie also bei den Industriefirmen bereits in hohem Maße etabliert ist
bzw. in absehbarer Zeit etabliert werden kann.
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Der Übergang zu neuen Konzepten empfiehlt sich, wie im vorigen Ab-
schnitt erwähnt, nur dann, wenn wesentliche ökonomische Vorteile über
einen langen Zeitraum hin zu erwarten sind.
Im folgenden wird versucht, die heute bekannten und in der BRD ver-
folgten Reaktorkonzepte unter Berücksichtigung der hier genannten Rand-
bedingungen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie zum Aufbau eines
optimalen Kraftwerksystems beitragen können bzw. dafür notwendig sind,
d. h. in welchem Maße ihre Weiterentwicklung von allgemeinem wirt-
schaflicheh Interesse ist. Hierbei wird der Förderung Rechnung ge;,;;
tragen, daß ein künftiges Kraftwerksystem so flexibel ausgelegt werden
muß, daß mögliche Verzögerungen in der Entwicklung bestimmtet:' Reaktor-
anlagen oder Änderungen in deren Auslegung entsprechend ausgeglichen
werden können. Mit anderen Worten: Es wird darauf geachtet, daß sich
die Einsatzbereiche der tragenden Konzepte nicht zu knapp überdecken.
Dadurch kann gleichzeitig ein gegenseitiger Konkurrenzdruck zwischen
diesen noch zu entwickelnden Konzepten entstehen, der gesamtwirt-
schaftlich gesehen vorteilhaft ist.
Betrachtet werden für die Systemanalyse hier nur die folgenden Kern-
kraftwerkstypen, die für die hier angestellten Betr::l0.htl1nO'l'm von h",_
-- ~. ---- ... ~---------~--O""-- ....... ,.. ... _-
sonderer Bedeutung sind.
1.) Generation: L WR
2.) Generation: HTR, NaBR, DBR
3.) Generation: HeBR
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IV. 3. Systemanalys en
Seit etwa vier Jahren werden in Deutschland umfangreiche Systemanalysen
der zukünftigen Kernenergiewirtschaft angestellt. Zweck dieser Unter-
suchungen ist es, Bedingungen und Möglichkeiten des Kernreaktoreinsatzes
in Deutschland möglichst quantitativ zu erfassen. Dabei wird insbesondere
auch das Zusammenspiel mehrerer Kernreaktortypen betrachtet, sei es
über eine Plutoniumbilanz, bei der nur soviel Schnellbrüter zum Einsatz
kommen wie im Gesamtsystem an Überschuß-Plutonium erzeugt wird,
sei es, daß aus den Kosten-Charakteristiken beim Einsatz verschiedener
Typen deren kostenoptimale Einsatzrate errechnet wird. Derartige Analysen
cJ
haben naturgemäß heuristischen Wert und liefern nur konditionale Aus-
sagen. Aus der Fülle möglicher Aspekte bei derartigen Systerm.nalysen
sollen hier nur wenige und für die hier angestellten :Betrachtungen wesent-
liche herausgegriffen ~ rden.
Relativ leicht überschaubar sind die Verhältnisse in einem Drei-Typen-
system, in dem Urankonverter , z. B. Leichtwasserreaktoren+ und
Schnelle Brüter mit konventionellen Kraftwerken zusammenwirken. An
einem solchen Drei-Typen-System mit geschlossener Pu-Bilanz kann man
besonders deutlich zeigen, wie sich die Eigenschaften Schneller Brüter,
also das Spaltstoffinventar und der Brutüberschuss im Prinzip auswirken.
( Siehe Abb. IV 1 )
Die natriumgekühlten Brüter können allein aus dem im System ent-
stehenden Plutonium etwa doppelt soviel Kapazität aufbauen wie die
Dampfbrüter. HeBR sind wegen ihres späteren möglichen Einsatzes be-
nachteiligt, könnten aber dann wegen ihrer guten Bruteigenschaften relativ
schnell an Kapazität gewinnen. Der Bedarf an Trennarbeit des Gesamt-
systems - konventionelles Kraftwerk I L WR I Brüter - ist beim Natrium-
++brüter mit Hochleistungsbrennelementen besonders niedrig und fällt
ab 1990 wieder. Die Gesamtstromerzeugungskosten sind für ein Sysbem
aus konventionellen Kraftwerken I LWR I NaBR mit Hochleistungsbrennele-
+ Bei den folgenden Betrachtungen wird der LWR stellvertretend für alle
Reaktoren der 1. Generation berücksichtigt.
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menten am niedrigsten. Der Barwert der Einsparungen dies es Systems
gegenüber einem 2-Typensystem ohne Schnelle Brüter würde - auf das
Jahr 1980 diskontiert - rund 5 Mia DM betragen. Wegen des verlängerten
Einsatzes von Leichtwasserreaktoren in einem 3-Typensystem mit
Heliumbrüter würde der Einsatz dieses Reaktors keine wesaJ. tliche zusätzliche
Rendite erbringen.
Die Unterschiede im Potential der betrachteten Schnellen Brüter zeichnen
sich noch schärfer ab, wenn in das bisherige 3-Typensystem zusätzlich
der Hochtemperaturreaktor mit einbezogen wird. (4.,.Typensystem)
Der HTR, der mit seinem wirtscha.ftlichsten Brennst6:tfkreislauf kein
Plutonium er zeugt, würde bei ökonomischer Planung im Ausbau des Ver-
bundnetzes den LWR verdrängen und damit die Plutoniumproduktion
drosseln. Der Zubau schneller Brüter wäre dann an die Plutoniummenge
gekoppelt, die von ihren selbst und dem Sockel VGn LWR erzeugt wird.
Brüter mit langer Verdopplungszeit würden (bei kurzfristiger Optimierung)
dementsprechend geringe Zubauraten erreichen ,unabhängig von der
Höhe ihrer Stromerzeugungskosten. Bei langfristiger Optimalisierung
bei der über einen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren die integrierten
Stromerzeugungskosten des Gesamtsystems minimalisiert werden,
könnte es sich als Vorteil erweisen, mit U 235 startende Brüter auf
Kosten der Hochtemperaturreaktoren zu bauen, um die Plutoniumpro-
duktion weiter zu steigern und damit den Zubau der Brüter zu fördern.
Das gilt allerdings nur dann, wenn die Stromerzeugungskosten der Brüter
selbst nach Zuschlag der durch den Uran-Start entstehenden effektiven
Mehrkosten insgesamt niedriger sind als die Kosten des HTR. In einem
4-Typensystem konkurriert deshalb der Schnelle Brüter mit dem HTR
nicht als Einzelanlage, sondern im Verbund mit dem Plutoniumkonverter
(LWR) und gegebenenfalls mit dem Uran startenden Brüter. Die Kopplung
ist umso stärker und die damit verbundenen Kostenpönalen für den
Schnellen Brüter sind umso größer, je niedriger sein Brutpoterltial ist
und je höher sein Inventar an Spaltstoff ist.
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Zur Veranschaulichung dieses Sachverhaltes ist in Abb. IV 2 die für den
Fall einer wirtschaftlichen Planung errechnete Brüterkapazität inner-
halb eines abgeschlossenen 4-Typensystems dargestellt. (Konventionelle
Kraftwerke / L WR / HTR und BR). Die Eingangsdaten sind in Tab. Ur. 2
enthalten. Im Vergleich zu Abbildung IV. 1. fällt auf, daß der
Kapazitätsbereich der Natriumbrüter sich stärker aufspreizt, d. h.
Natriumbrüter mit Hochleistungsbrennstoff werden im Zusammenspiel
mit Hochtemperaturreaktoren besonders wichtig für den Brütereinsatz
überhaupt. Ebenso fällt auf, daß der Dampfbrüter aufgrund seiner rela-
tiv langen Brennstoffverdopplungszeit nur einen sehr geringen Kapazitäts-
anteil im Zusammenspiel mit den HTR ett'eiChen kahh.
Der Trennarbeitsbedarf schwankt im Falle des 4-Typensystems nicht
erheblich bis 2000, wenn verschiedene Schnelle Brüter eingesetzt
werden. Er liegt, wie ein Vergleich der Abbildungen IV. 1. und IV.2.
zeigt, in allen Fällen jedoch durch den Einfluß des HTR niadriger als
im 3-Typensystem. Nach dem Jahre 2000 werden die Unterschiede
im 4-Typensystem je nach dem eingesetzten Brütertyp drastisch.
Die in den Abb. IV. 1. und IV. 2. dargestellten Kurven sind naturgemäß
mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet und geben bestenfalls den
Trend innerhalb der künftigen Marktentwicklung wieder. Aus ihm folgt,
daß die Brüterentwicklung im Falle, daß HTR in die künftige Energie-
wirtschaft einbezogen werden und sie darin ihr volles wirtschaftliches
Potential erreichen, schon heute Konzepte mit einem günstigen Verhält-
nis von Plutonium-Inventar und Plutonium-Überschuß als Ziel anstreben
muß.
Der DBR, so wie er heute konzipiert werden kann, gewinnt aus
diesem Grunde wegen seiner nuklearen Eigenschaften keine aus-
reichende Einsatzkapazität für eine wirtschaftlich vertretbare Entwick-
lung. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß der Dampfbrüter
potentiell als einzelne Anlage relativ niedrige Stromerzeugungskosten
erreichen kann.
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Der parallele Einsatz von zwei Brüterlinien bietet kaum Vorteile,
weder ökonomische noch versorgungstechnische, auch nicht im Falle
der Hochleistungsbrüter NaBR und HeER. Die Einsatzbereiche dieser
wirtschaftlich wie technisch gesehen etwa gleichwertigen Konzepte über-
decken sich weitgehend, so daß ein Paralleleinsatz lediglich zu einer
Marktaufteilung führt.
IV. 4. IIlJrastruJ..cturkaRGl.zitäteIl
Um die Auswirkung des Einsatzes von LWR, HTR und NaBR, der-
jenigen Anlagen also, die neben konventionellen Kraftwerken in einem
künftigen Kraftwerksystem ( 4-Typensystem) besondere Präferenzen
haben werden, auf die erforderliche Infrastruktur im einzelnen zu
studieren, wurden Modellrechnungen für ein 4~Typensystemdur chge-
führt und mit analogen Studien für 3-Typensysteme in Beziehung ge-
bracht, die sozusagen Grenzfälle zum 4-Typensystem darstellen, näm-
lich die Systeme
Konv. Kraftwerke / L WR / HTR / NaBR
Konv. Kraftwerke / LWR / NaBR
Konv. Kraftwerke / LWR / HTR
Die Ergebnisse sind in den Abbildungen IV 3 - IV 6 dargestellt, die
Abb. IV. 3 zeigt den jeweiligen Trennarbeitsbedarf , die Abb. IV. 4
den kumulativen Uranverbrauch, Abb. IV.5 und IV 6 die jährlichen
Durchsatzmengen durch Fabrikations- bzw. Wiederaufarbeitungsan-
lagen. In den genannten 3-Typensystemen übernimmt der HTR bzw. der
NaBR sehr rasch nach 1980 den überwiegenden Kapazitätsanteil, wo-
bei der Zubau des LWR im System mit HTR bereits Mitt>e der 80er
Jahre weitgehend gestoppt wird, während im System mit NaBR ( bei Aus-
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einige weitere Zeit LWR zugebaut werden. Die konventionellen Kraft- '
werke werden in beiden Fällen ab etwa 1980 zurückgedrängt; sie
können sich aber schließlich einen festen Kapazitätsantej1 innerhalb
des Spitzenlastbereiches sichern. Dieser Anteil ist bei bestehender
Konkurrenz durch HTR-Anlagen kleiner als im Falle f~hlender
HTR - Konkurrenz.
Im 4-Typensystem sind die Kapazitäts anteile der konventionellen Kraft-
werke und der Leichtwasserreaktoren nahezu unverändert gegenüber
dem System-Konventionelle Kraftwerke / LWR I HTR. Die von diesen
Kraftwerken nicht eingenommene Kapazität,die ab 1990 den überwiegenden
Anteil ausmacht. teilt sich auf den HTR und den NaBR auf, wobei klare
Grem::;en wegen der noch bestehenden Unsicherheiten in den Auslegungs-
daten sowie der Kostencharakteristik dieser Anlagen heute kaum an-
zugeben sind. Allerdings läßt sich, wenn man den Uranstart des NaBR
ausschließt. weil dieser etwa 1990 zu einer Spitze im Trennarbeits-
bedarf führen würde, ein charakteristisches Wechselspiel zwischen
HTR und NaBR feststellen:
Der HTR weist generell anfangs. durch die Brennstoffversorgung be'-
dingt, stärkere Zuwachsraten auf und übernimmt dadurch einen er,..
heblichen Kapazitäts anteil. der über einen weiten Lastbereich reicht.
Später geht der HTR-Anteil im Grundlastbereich in dem Maße an den
NaBR über. in dem diese Linie ihren Kapazitätsanteil steigert.
Wie die Abb. IV 3. zeigt. liegen die im betrachteten ~eitraum max.
erl:'eichten Werte für den Trennarbeitsbedarf beim 4-Typensystem am
niedrigsten. außerdem läßt sich in dies em System der Bedarf nach
Erreichen des Maximalwertes (etwa 1990) über mehr als 20 Jahre
konstant halten. was zu einer günstigen Auslastung der installiertEm
Trennarbeitsanlagen führ~n kann und damit eine wichtige Voraussetzung
für eine wirtschaftliche Sicherung der Brennstoffversorgung schafft.
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Die notwendigen Uran-Mengen liegen hier geringfügig höher als bei
einem aus L WR und Natrium-Hochleistungsbrüter bestehenden System.
Dafür sind die DurchsatzmengEn durch die Fabrikations- bzw. Wieder-
aufarbeitungsanlagen deutlich niedriger. Insgesamt gesehen bietet das
4-Typensystem die günstigsten Voraussetzungen für eine vetl'sorgungs-
tecmisch befriedigende Infrastruktur, die zugleich den geringsten In-
vestitionsbedarf hat. Auch ökonomisch gesehen hat dieses System
wesentliche Vorteile. Der Abstand zu den bis zum Jahre 2000
kumulierten Gesamtstromerzeugungskosten eines nur aus konventionellen
Kraftwerken und Leichtwasserreaktoren bestehenden Kraftwerksystems
beträgt mehr ais 45 Mia DM. (Auf 1970 disköfiti01:'t 10 Mia DM)
Wichtig ist auch, daß die Grenzen zwischen den Einsatzbereichen des
HTR und des NaBR in gewissem Umfange ohne wirtschaftliche Ver-
luste verschiebbar sind, so daß sich im Aufbau des 4-Typensystems
hinreichend Spielraum ergibt für den Fall, daß Verzögerungen in der
Entwicklung der einen oder anderen Kraftwerkslinie entstehen.
IV. 5. Zusammenfassunil
Zusammenfassend lassen sich folgende Thesen formulieren:
1. Das künftige Verbundnetz der BRD bietet eine ausreichende Basis
für den ökonomischen Einsatz mehrerer Kernkraftwerkstypen neben
konventionellen Kraftwerken.
2. Für den Aufbau des künftigen Kraftwerksystems der BRD stehen
neben Anlagen der ersten Generation zwei ökonomisch aussichts-
reiche Kernkraftwerkstypen der zweiten Generation zur Verfügung,
die in der BRD bereits eine breite industrielle Basis haben, und
gegebenenfalls im Sinne technologischer Verwandtschaft in Typen
der 3. Generation evolvieren können:
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a) die gasgekühlte Linie,
beginnend mit dem HTR mit Dampfturbine,
dem HTR mit Heliumturbine und als eventuelle weitere
Entwicklungsstufe dem gasgekühlten schnellen Brüter;
b) die flüssiggekühlte Linie
mit dem NaBR mit oxydischem und Hochleistungsbrennstoff
und als eventuelle Entwicklung dem MSBR.
Eine Kombination beider Linien, zusammen mit Anlagen der 1. Gene-
ration und konventionellen Kraftwerken, bietet die Möglichkeit, ein
in bezug auf die Ökonomie und die versorgungstechnische Situation
günstiges Kraftwerkssystem für den vollen heute überschaubaren Zeit-
raum aufzubauen.
Ein 4- Typensystem bestehend aus konventionellen Kraftwerken, L WR,
HTR, NaBR. ist hinreichend flexibel gegenüber möglichen Änderungen
in seinem Aufbau. Ob gleich sich HTR und schneller Brüter darin zu
einem erheblichen Teil in ihrer Funktion ergänzen, stehen sie in
einem bestimmten Teil ihres Anwendungsbereiches auch in direkter
Konkurrenz zueinander, was bereits zu einer gewissen Risikosicherung
innerhalb des Kraftwerksystems führt.
3. Der fortgeschrittene natriumgekühlte 'Schnelle Brüter hat hinsichtlich
seiner Brennstoff- und Kostencharakteristik sehr günstige Eigenschaften,
die von den heute bekannten Schnellen Brütern nur mit heliumge-
kühlten Schnellen Brütern erreichbar sind und möglicherweise über-
schritten werden können. Vor dem Hintergrund der großen und
internationalen Anstrengungen zur Entwicklung natriumgekühlter
Schneller Brüter erscheint die Präferenz für diesen Schnellen Brüter-
Typ eindeutig. Zur Risikoabdeckung sollte jedoch der heliumge-
kühlte Schnelle Brüter in geeigneter Weise weiter verfolgt werden,
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mindestens so lange bis die technische Realisierung eines natrium-
gekühlten Hochleistungsbrüters endgültig gesichert ist.
4. Aus heutiger Sicht sind die Chancen des Dampfbrüter s wegen seines
begrenzten Einsatzpotentials für eine wirtschaftlich vertretbare Ent-
wicklung zu gering. Eine Fortführung der Entwicklung im Rahmen
der ersten Förderungsstufe zur Untersuchung des weiteren Ent-
wicklungspotentials erscheint geboten.
5. Der MSBR hat zweifellos besonders günstige Eingeschaften. Wegen
der in der RRD bisher fehlendEm Entwicklungs anstrengungen kommt
eine öffentliche lJnterstützung dieses Typs zumindest innerhalb
der 1. Förderungsstufe in Anbetracht des in den USA erreichten





Die Fördem.ngsmaßnahmen zur erfolgreichen Einfüh:rung von Kern-
kraftwerken in die Stromversorgung der BRD sowie zur Fortent-
wicklung einer zweiten Generation von Kernkraftwerken. die die
langfristige Verbilligung der Stromerzeugung und die billige Ver-
sorgung mit Kernbrennstoffen sichern. sind hinsichtlich ihres sachlichen
und finanziellen Rahmens im 3. Atomprogramm für den Zeitraum bis
1972 abgedeckt. Weitere Programme müssen sich anschließen.
Bei der zweiten Reaktorgeneration ist allerdings empfehlenswert. in
Abweichung vom 3. Atomprogramm. die zweite und dritte Stufe der
Förderungsmaßnahmen für den DBR solange nicht zu ergreifen. wie
dieses Kraftwerkskonzept nicht ein besseres langfristiges ökonomisches
Potential und eine entsprechende industrielle Vertretung findet. Sofern
dies nicht innerhalb der nächsten etwa 5 Jahre geschieht. dürfte auch
f . ~
eine weitere Förderung im- Rahmen der ersten Stufe nicht mehr
empfehlenswert sein.
Bei der dritten Reaktorgeneration dürfte sich empfehlen. den HeBR zunächst
im Rahmen der ersten Stufe öffentlicher Förderung zu betrachten. um
in der internationalen kerntechnischen Entwicklung ständig Schritt
halten zu können. Ob dieses Konzept für weitergehende Förderungs-
maßnahmen in Frage kommt. hängt weitgehend auch vom Erfolg oder
Mißerfolg der Reaktoren der 2. Generation ab.
Es ist hier nicht der Ort. einzelne Maßnahmen des Entwicklungs-
programmes der HTR-Linie oder der Schnellbrüter zu empfehlen.
da hierfür zuständige GremiBn bestehen.
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Aufgrund der Untersuchungen der vorausgehenden Abschnitte lassen
sich aber hinsichtlich weiterer systemanalytischen Untersuchungen
einige Empfehlungen aussprechen:
1. Die bisher ausgeführten Systemanalysen wurden bei den Kern-
forschungs zentren, bei den Reaktorbaufirmen und den EVU aus-
geführt. Von einer Ausnahme abgesehen, nämlich den Arbeiten
an KFK 366 und KFK 466 sind diese Arbeiten praktisch ohne gemein-
same Diskussionsbasis geblieben. Bei der Bedeutung derartiger
Analysen für die kerntechnische Entwicklung empfiehlt sich die
Schaffung einer solchen Basis, die auch die Einbeziehung von
Arbeiten benachbarter Länder ermöglichen könnte.
2. Eine genauere Untersuchung der energiewirtschaftlichen Be-
dingungen und Möglichkeiten des künftigen Kernkraftwerkein-
satzes ist empfehlenswert. Dabei müßten Fragen der Betriebs-
erfordernisse, der Kraftwerksgrößen, der Kraftwerksstandorte,
der Bedingungen künftiger Verbundnetze u. ä. behandelt werden.
3. Eine kontinuierliche Arbeit an Kernkraftwerkskenndaten als Basis
für Systemanalysen sollte im Rahmen der unter 1. genannten Maß-
nahme vorgesehen werden.
4. Die Bedingungen und Möglichkeiten des Kernkraftwerksexportes
sollten systemanalytisch untersucht werden, da hieraus möglicher-
weise besondere Förderungsmaßnahmen z. B. für den HWR mit
Natururan und Thorium folgen könnten.
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5. Eine weiterführende Analyse der Infrastrukturkapazitäten empfiehlt
sich. Hierbei sind die Möglichkeiten, den künftigen Trennarbeitsbedarf
zu decken, vordringlich zu betrachten. Vorarbeiten hierzu sind be-
reits an mE'hreren Stellen vorhanden. Aber auch die Brennstoff-
Fabrikations und WiederaufarbeituI).gskapazitäten bedürfen einer konsis-
tenten Systemanalyse, wobei wiederum Anlagengröße, Betriebsbe-
dingungen, Standorte, Automation u. ä. betrachtet werden müssen.
6. Bei der zentralen Bedeutung von Experimenten zur Brennelementaus-
legung für die Entwicklung von Kernkraftwerken ist zu empfehlen, den
künftigen Bedarf, die Verfügbarkeit und evtl. die zusätzliche Be-
schaffung von Bestrahlungsraum systemanalytisch zu untersuchen.
7. Es könnte empfehlenswert sein,für bestimmte besonders wichtige
technologische Entwicklungen, wie etwa Gasturbinen und Spannbetonbe-
hälter , den Entwicklungsumfang systemanalytisch zu untersuchen, um
daraus eine konsistente Basis für künftige Förderungsmaßnahmen und
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